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1. Introduction

1.1 Objet et utilisation du présent manuel

Avant de commencer a utiliser les capteurs de position Temposonics®,
lire attentivement la présente documentation et suivre les consignes de
sécurité. Conserver le manuel a portée pour consultation ultérieure !

Le contenu de la présente documentation technique et de ses annexes
est destiné a fournir des informations sur le montage, I'installation et
la mise en service des capteurs Temposonics® par du personnel qua-
lifié en matiére d’automatismes ' ou des techniciens de maintenance
formés qui connaissent bien la planification projet et la mise en ceuvre
de ces capteurs.

1.2 Symbholes et mises en garde utilisés

Les mises en garde sont destinées a assurer votre sécurité personnelle
et a éviter d’endommager le produit décrit ou les dispositifs connectés.
Dans la présente documentation, les informations sur la sécurité et les
mises en garde destinées a éviter les risques pouvant porter atteinte

a la vie ou la santé du personnel d’exploitation ou de maintenance ou
provoquer des dommages matériels sont précédées du symbole défini
ci-dessous.

Symbole Signification

ATTENTION Ce symbole est utilisé pour signaler des
situations pouvant entrainer des dommages
matériels, mais pas de dommage corporel.

2. Consignes de sécurité
2.1 Utilisation prévue

Ce produit doit &tre utilisé exclusivement pour les applications dé-
finies au titre des points 1 a 4 et uniquement en association avec

les dispositifs et les composants tiers préconisés ou approuvés par
MTS Sensors. Pour une exploitation adaptée et sécurisée, le produit
nécessite d’étre préalablement transporté, stocké, monté et mis en
service de fagon appropriée et doit &tre utilisé avec le plus grand soin.

1. Les systémes de capteur de I'ensemble de la gamme Temposonics®
sont prévus exclusivement pour assurer les opérations de mesure
que I'on rencontre dans les applications industrielles, commer-
ciales et de laboratoire. Les capteurs sont considérés comme des
accessoires du systéme et doivent étre connectés a des dispositifs
électroniques d’analyse adaptés, a savoir un automate program-
mable, un PC industriel, un indicateur ou tout autre systéeme de
contrdle électronique.

1/ Le terme personnel technique qualifié s’applique a des personnes qui:
e connaissent bien les principes de sécurité relatifs a la technologie des automatismes
applicables au projet concerné
e sont compétentes dans le domaine de la compatibilité électromagnétique (CEM)
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2.La classe de température de surface du capteur est T4.

3.Tous les points mentionnés dans les certificats ATEX, IECEx, NEC
et CEC ont été pris en compte, notamment en ce qui concerne
toutes les conditions particuliéres, ainsi qu’ au chapitre « 2.3 Ins-
tallation, mise en service et exploitation » a la page 4.

4.Le capteur de position peut étre utilisé dans les zones dange-
reuses conformément au Fig. 36. Toute utilisation de ce produit
en dehors de ces zones homologuées annulera la garantie et I'en-
semble des responsabilités et obligations du fabricant concernant
le produit. Pour les zones non dangereuses, MTS Sensors préco-
nise d’utiliser la version N (non homologuée).

Zone Groupe d’explosion

Zone 2 (ATEX gaz, catégorie 3G, EPL Gc) [IA, 1IB et 1IC
Zone 22 (ATEX poussiére, catégorie 3D, EPL Dc) 11IA, 11IB et 111C

Classe Groupe
Classe | (Gaz, Division 2) A/B,C,D
Classe Il /111 (Poussiére, Division 2) F G

2.2 Utilisation impropre prévisible

Utilisation impropre prévisible Conséquence
Passage de courants de ,
: . " Le capteur sera endommagé
circulation via le boitier
Mauvais raccordement du capteur Le capteur ne fonctlonnfa fa .pas
correctement ou sera détruit
Exploitation du capteur en
dehors de la plage de température

de fonctionnement

Pas de signal de sortie
Le capteur peut étre endommagé

Signal de sortie erroné / pas de
signal de sortie / le capteur sera
endommagé

Alimentation électrique en dehors
de la plage définie

Mesure de position influencée par .. ) ,
o Signal de sortie erroné

un champ magnétique externe

Court-circuit — le capteur peut étre

GfES BT OTITIES détruit / le capteur ne répond pas

Entretoises manquantes / "
. i . Erreur de mesure de la position
installées dans le mauvais ordre
Signal de sortie perturbé
Lélectronique peut étre

endommagée

Mauvais raccordement a la terre /
au blindage

Utilisation d’'un aimant non
certifié par MTS Sensors

La sortie 2 est branchée a la
masse (faible résistance) ; la
sortie 1 est branchée a la masse
(résistance élevée)

Erreur de mesure de la position

Le capteur est en mode
programmation — Le capteur
présente des valeurs de position
erronées

 ont recu une formation adéquate aux opérations de mise en service et de maintenance
 connaissent bien le fonctionnement du dispositif ainsi que les informations
nécessaires a une exploitation correcte figurant dans la documentation du produit
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Ne pas retraiter le capteur par la suite.

—) Le capteur pourrait &tre endommagé.

Ne pas marcher sur le capteur.
—> Le capteur pourrait &tre endommagé.

2.3 Installation, mise en service et exploitation

Les capteurs de position ne doivent étre utilisés que dans des condi-
tions techniques slires. Afin de maintenir ces conditions et de garantir
la sécurité des opérations d’exploitation, d’installation, de connexion et
de maintenance, les travaux doivent étre réalisés exclusivement par du
personnel technique qualifié, conformément aux normes CEI 60079-14,
CEI 60079-17, TRBS 1203, au code canadien de I'électricité (CEC),

au code national de I'électricité américain (NEC) et aux réglementa-
tions locales. Les capteurs de position ne doivent étre utilisés que dans
des conditions techniques siires. Afin de maintenir ces conditions et
de garantir la sécurité des opérations d’exploitation, d’installation, de
connexion et de maintenance, les travaux doivent étre réalisés exclusi-
vement par du personnel technique qualifié.

S’il existe un risque de blessure ou de dommage aux équipements
d’exploitation dii @ une panne ou a un fonctionnement défectueux du
capteur, des mesures de sécurité supplémentaires doivent étre mises
en place, telles que des controles de vraisemblance, des interrupteurs
de fin de course, des systémes d’ARRET D’'URGENCE, des dispositifs
de protection, etc. En cas de probléme, il convient d’arréter le capteur
et de le protéger contre une utilisation accidentelle.

Consignes de sécurité pour la mise en service
Afin de maintenir I'état opérationnel du capteur, il est impératif de
suivre les consignes données ci-dessous.
1. Tenir compte des spécifications figurant dans les caractéristiques
techniques.
2.S’assurer que les équipements et les composants associés utili-
sés dans des environnements dangereux sont choisis et installés
conformément aux réglements en vigueur localement et appli-
cables a I'installation. N’installer que des équipements conformes
aux types de protection pertinents par rapport aux zones et caté-
gories applicables.
3.En atmosphére explosible, utiliser exclusivement des équipements
auxiliaires qui respectent toutes les exigences des normes locales
et nationales.

4.équilibrage de potentiel du systéme doit étre réalisé conformé-
ment aux réglementations de montage applicables dans le pays
d’utilisation concerné (VDE 0100, partie 540 ; CEl 364-5-54).

5.Les capteurs de MTS Sensors sont homologués uniquement pour
I'utilisation prévue dans les environnements industriels (voir le
chapitre « 2.1 Utilisation prévue » a la page 3). Solliciter I'avis
du fabricant en cas de présence de substances agressives dans
I’environnement du capteur.

6. Des mesures de protection contre le foudroiement doivent étre

prises par I'utilisateur.

7.Le client est responsable de la protection mécanique du capteur.

8.Le presse étoupe du capteur doit &tre protégé contre les chocs (si

le choc est supérieur a 4 J). La charge thermique maximale des
cables doit étre prise en compte.

9. Lutilisateur est responsable du respect de I'ensemble des

consignes de sécurité figurant dans:
e |es instructions d’installation
e |es normes et réglementations locales applicables en priorité

10. Les piéces de I'équipement qui sont bloquées (p. ex. en raison du
gel ou de la corrosion) ne doivent pas étre dégagées en forcant
en cas de présence d’atmosphére explosible.

11. Il faut éviter la formation de glace sur I'équipement.

12. Il est interdit d’ouvrir le capteur.

13. Le céble de raccordement doit &tre soit acheminé non cou-
pé en dehors de la zone dangereuse, soit connecté a des prises
conformes au type de protection requis localement.

14. Les températures de surface des piéces de I'équipement doivent
étre maintenues nettement en dessous de la température d’in-
flammation des mélanges air/poussiére prévisibles afin d’éviter
I'inflammation de la poussiére en suspension.

Comment garantir une mise en service siire

1. Protéger le capteur des dommages mécaniques durant I'installa-
tion et I'exploitation.

2.Ne pas utiliser de produits endommagés et s’assurer qu’ils ne
soient pas mis en service de fagon involontaire. Marquer les pro-
duits endommagés comme étant défectueux.

3. Eviter les charges électrostatiques.

4.Ne pas utiliser le capteur dans des systemes cathodiques destinés
a la protection contre la corrosion. Ne pas laisser passer de cou-
rants parasites par la structure.

5.Couper la tension d’alimentation avant de brancher ou de débran-
cher I'équipement.

6. Connecter le capteur avec le plus grand soin et faire attention
a la polarité des connexions, a I'alimentation électrique ainsi qu’a
la forme et a la durée des impulsions pilotes si nécessaire.

7. Utiliser uniquement des alimentations électriques approuvées.

8. Garantir le respect des valeurs limites admissibles spécifiées pour
le capteur en ce qui concerne la tension d’alimentation, les condi-
tions d’ambiance, etc.



9.S’assurer que:

e |e capteur et les composants associés sont installés
conformément aux instructions ;

e |e boitier du capteur est propre ;

e 'aimant ne frotte pas contre la tige. Cela pourrait endom-
mager I'aimant et la tige du capteur. En cas de contact entre
I'aimant mobile, porte-aimant inclus, et la tige du capteur,
s’‘assurer que la vitesse maximale de I'aimant mobile est
inférieure ou égale a 1 m/s.

10. Relier le capteur a la terre a I'aide de la cosse de masse. Le cap-
teur et 'aimant mobile, porte-aimant inclus, doivent étre reliés a
la terre de protection (PE) afin d’éviter les décharges électrosta-
tiques (ESD).

11. Avant de mettre le systéme en marche, s’assurer qu’aucun
danger ne menace la sécurité des personnes lors du démarrage
des machines.

12. Vérifier régulierement le bon fonctionnement du capteur et
documenter les contrdles.

(voir le chapitre « 6.2 Maintenance » a la page 22).

2.4 Consignes de sécurité pour une utilisation dans des zones
présentant des risques d’explosion

Le capteur a été congu pour fonctionner a I'intérieur de zones présen-
tant un risque d’explosion. Il a subi des essais et, en sortie d’usine,

il est dans un état permettant un fonctionnement en toute sécurité.
Les réglementations pertinentes et les normes européennes ainsi que
canadiennes et nord-américaines ont été respectées. Conformément
au marquage Ex (voir le chapitre « 2.1 Utilisation prévue » a la page
3) et des certificats ATEX, IECEx, NEC et CEC (voire document at-
taché), le capteur est homologué exclusivement pour une exploitation
dans les zones dangereuses définies.

2.5 Garantie

MTS Sensors accorde une période de garantie pour les capteurs de
position Temposonics® et les accessoires fournis, couvrant les défauts
matériels et les anomalies se produisant dans le cadre d’une utilisation
correcte conformément a I'application prévue 2. L'obligation de MTS
Sensors se limite a la réparation ou au remplacement de toute piéce
défectueuse du produit. Aucune garantie ne peut étre accordée pour
les défauts dus a une utilisation impropre ou au-dela des contraintes
moyennes admissibles pour le produit, ni pour les piéces usées.

MTS Sensors n’accepte aucune responsabilité en cas de violation des
regles de garantie, méme si celles-ci étaient assurées ou prévisibles,
méme dans le cas d’une faute ou d’une négligence de la société.

MTS Sensors exclut explicitement toutes garanties supplémentaires.
Aucun représentant, agent, distributeur ou salarié de I'entreprise n’est
autorisé a augmenter ou modifier le champ d’application de la garantie.

2/ Voir également les conditions de vente et de livraison des capteurs MTS Sensors sur le
site www.mtssensors.com
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2.6 Retour

A des fins de diagnostic, le capteur peut étre renvoyé a MTS Sensors.
Les coiits d’expédition sont a la charge de I'expéditeur2. Pour le formu-
laire correspondant, voir le chapitre « 9. Annexe » a la page 25.
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3.1 Code pour la commande de capteur Temposonics® ET

i 2 38 4 5 6 7 8 9
[efl] L] L] [

I T —
[E][T]Atige

b Joomopion

Capteur modele ET a tige avec hoitier et tige en
acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)

| F | Bride filetée %'-16 UNF-3A
| W] Bride filetée M18x1,5-69

Capteur modeéle ET a tige avec hoitier en acier inoxydable
1.4305 (AISI 303) et tige en acier inoxydable 1.4306 (AISI 304L)

|| Bride filetée M18x1,5-6g
'S | Bride filetée %'-16 UNF-3A

10 11 12

|
(x| x] x| x][m]00s0...3000 mm

50 ... 500 mm 5mm
500 ... 750 mm 10 mm
750...1000 mm 25 mm

1000...2500 mm 50 mm
2500...3000 mm 100 mm

IZ”Z”ZMZHE 002,0...118,0 pouces

2 ... 20 pouces 0,2 pouce
20... 30 pouces 0,5 pouce
30... 40 pouces 1,0 pouce
40...100 pouces 2,0 pouces

100...116 pouces 4,0 pouces

n Type de raccordement
|7 [ x][x] T01...T10 (1...10 m)* cable en Teflon® de XX m

(réf. 530 112)
T03...T33 (3...33 pieds) 2 cable en Teflon® de XX pieds
(réf. 530 112)

V01...V10 (1...10 m) 3 cable en silicone de XX m

(réf. 530 113)

V03...V33 (3...33 pieds) 2 cable en silicone de XX pieds
(réf. 530 113)

v x]x]

*/ Des courses non standard sont possibles ; elles doivent étre codées par pas
de 5 mm /0,1 pouce

3/ Codage en métres si la course est spécifiée en unités métriques.
Codage en pieds si la course est spécifiée en unités en usage aux Etats-Unis

n Tension de fonctionnement

(1] +24V CC (-15/+20 %)

Version (voir «Certification des capteurs Temposonics® ET
(version A et E)» a la page 24 pour plus
d’informations)

| A| ATEX/ IEGEX/ CEC / NEC
| E | ATEX / IECEX/ CEC / NEC avec adaptateur NPT %"
@ Non homologué

Version E (voir section JEll) est seulement disponible avec les
conceptions (voir section ﬂ concernant) de type »M« et »S« .

1 sortie avec 1 aimant de position
Sortie 1 (aimant de position 1)

V(0| 1]0..10VDC
V|1 1]10...0VDC

2 sorties avec 1 aimant de position
Sortie 1 (aimant de position 1) + sortie 2 (aimant de position 1)

[v][o]3]o..10vDC 10...0 VDC

2 sorties avec 2 aimants de position

Sortie 1 (aimant de position 1) + sortie 2 (aimant de position 2)
V|i0|2|0..10VDC 0...10 vDC
Vi1|2|10...0VDC 10...0 VDC

1 sortie avec 1 aimant de position
Sortie 1 (aimant de position 1)

[A][o]1]4..20mA
(a][1]1]20..4mA

2 sorties avec 1 aimant de position
Sortie 1 (aimant de position 1) + sortie 2 (aimant de position 1)

[af o] 3]4. 20mA 20...4 mA

2 sorties avec 2 aimants de position
Sortie 1 (aimant de position 1) + sortie 2 (aimant de position 2)

[A][o]2]4..20mA 4..20mA
(a][1]2]20..4mA 20...4 mA

Utiliser des aimants du méme type (par ex. deux aimants annulaire
avec réf. 201 542-2) pour mesurer plusieurs positions.




3.2 Plaque signalétique (exemple)
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& Temposonics % Temposonics
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temposonics.com

E-Series

temposonics.com

C € 2776 @

Type: ETM3000MT101AV01
Output: 0-10 VDC

FNr.: 17020327
(TIWEMT

Type: ETM3000MT101NVO1
Output: 0-10 VDC

FNr.: 17020327
(1ML

Fig. 2: Etiquette de capteur sans
certification d’utilisation dans des zones
présentant un risque d’explosion

Fig. 1: Etiquette de capteur destiné
a étre utilisé dans des zones présentant
un risque d’explosion

4. Description et mise en service du produit

4.1 Fonctionnement et conception du systéme

Désignation du produit
e Capteur de position Temposonics® série E

Modele de capteur
e Temposonics® ET (capteur a tige)

Course
¢ 50...3000 mm (2...118 pouces)

Signal de sortie
¢ Analogique

Application

Les capteurs de position Temposonics® permettent de mesurer et
de convertir une longueur (position) variable dans les domaines des
automatismes et du génie mécanique.

Principe de fonctionnement et construction du systéeme

Les capteurs de position linéaire absolue fournis par MTS Sensors
exploitent la technologie magnétostrictive Temposonics® propriétaire
de la société, qui permet de déterminer la position avec un haut
niveau de précision et de robustesse. Chaque capteur de position
Temposonics® se compose d’un guide d’onde ferromagnétique, d’un
aimant de position, d’'un convertisseur d’impulsion de contrainte et
d’une électronique de gestion. L'aimant, fixé a I'objet en mouvement,
génére un champ magnétique au niveau de son emplacement sur le
guide d’onde. Une bréve impulsion électrique est appliquée au

guide d’onde. Cela crée un champ magnétique radial momentané et
une contrainte de torsion sur le guide d’onde. Cette interaction
momentanée des champs magnétiques libere une impulsion de
contrainte de torsion qui se propage le long du guide d’onde. Lorsque
I'onde ultrasonique atteint I'extrémité du guide d’onde, elle est
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3.3 Homologations
Voir le chapitre « 8. Caractéristiques techniques des capteurs
Temposonics® ET » a la page 23 et suivantes.

3.4 Contenu de la livraison

ET (capteur a tige):
e Capteur

Aimant de position (champ magnétique) Convertisseur

d‘onde de torsion

Elément de mesure
(guide d’onde)

L’impulsion de
courant génere un
champ magnétique
Linteraction avec le
champ de I'aimant
de position génére

X Sen,
une onde accoustique Sars =2

de torsion L'onde L onde F—
de torsion se de torsion w -
propage détectée par le e L
convertisseur ] 5

L

Temps de propagation
converti en position

Fig. 3: Principe de la détection de position par magnétostriction basée sur la méthode du
« temps de vol »

convertie en signal électrique. Comme la vitesse de I'onde ultrasonique
dans le guide d’onde est connue avec précision, le temps nécessaire
pour recevoir le signal de retour peut étre converti en une mesure de
position linéaire a la fois trés précise et répétable.

Construction mécanique et électronique modulaire

 Latige protége I'élément de détection interne.

* Le hoitier électronique du capteur, réalisé en acier inoxydable
robuste, contient I'interface électronique compléte intégrant la mise
en forme des signaux actifs.

 [’aimant de position externe est un aimant permanent. Monté sur
la partie mobile de la machine, il se déplace le long de la tige du
capteur et déclenche les mesures a travers la paroi de la tige.

e Le capteur peut étre connecté directement a un systéeme de
commande. Son électronique génére en sortie un signal de position
strictement proportionnel entre les positions de debut et de fin de
course.
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4.2 Types et installation de capteurs Temposonics® ET

ET-F/-M/-S /-W, exemple: Version A/ N

Boitier électronique

du capteur Zone zéro Course Zone morte
47 ~34 50 51 ‘ 50...3000 63,5
(~1,34) (1,97) 2) (2...118) (2,5)
25
iy ) 05
= s 9
= g @: :II s | I; é
A=Y
e o 1 - AVF 41 S=
M4x8 (IS0 1207) Cable en Teflon®: @ 7,6 (@ 0,3) Bride »M« / »W«: M18x1,5-6g
Couple de serrage: 2,5 Nm  Cable en silicone: @ 7,2 (@ 0,28) Bride »F« / »S«: 34'-16 UNF-3A

ET-F/-M/-S / -W, exemple: Version E

Boitier électronique

du capteur Zone zéro Course Zone morte
~60 50 51 ‘ 50...3000 63,5
~2,36 1,97 2 2..118 2,5
52a "230) 5o | (197) O (2..118) (25)
(2 0,94) (@ 1,06) —
L : (1 =
— & So
= +
= £ i i | lag
! -3
— - AVF 41 g
¥%2'-14 NPT (a l'intérieur)
M4x8 (IS0 1207) Cable en Teflon®: @ 7,6 (9 0,3) Bride »M« / »W«: M18x1,5-6¢
Couple de serrage: 2,5 Nm  Céble en silicone: @ 7,2 (@ 0,28) Bride »F« / »8«: 34"-16 UNF-3A

Les cotes de conception clés sont indiquées en millimétres et les cotes en pouces figurent entre parenthéses

Fig. 4: Temposonics® ET avec aimant annulaire

Installation du capteur ET avec bride filetée »F«, »M«, Installation d’un capteur a tige dans un vérin hydraulique

»8« & »We La version a tige a été développée pour mesurer directement la course
Fixer la tige du capteur a I'aide de la bride filetée M18x1,5-6g ou dans un vérin hydraulique. Monter le capteur a I'aide de la bride filetée
%4"-16 UNF-3A. ou d’un écrou hexagonal.

¢ Monté sur la surface du piston, I'aimant de position se déplace
sans contact sur la tige et indique la position exacte de la tige —

Couple de serrage indépendamment du fluide hydraulique.

50 Nm ¢ Latige du capteur résistante a la pression est installée dans un

alésage du piston.

Fig. 5: Exemple de montage d’une bride filetée »F«, »M<«, »S«, » W«

Aimant de position

Fig. 6: Capteur dans un vérin
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Etanchéité hydraulique
Il existe deux fagons d’assurer I'étanchéité de la surface de contact
de la bride (Fig. 7):
1.ATaide d’un joint torique (p. ex. 22,4 x 2,65 mm
(0,88 x 0,1 pouce), 25,07 x 2,62 mm (0,99 x 0,1 pouce)
dans une gorge au fond du vérin.
2. A I'aide d’un joint torique dans le dégagement de Ia bride.
Pour bride filetée (34'-16 UNF-3A) »F« / »S«:
Joint torique 16,4 x 2,2 mm (0,65 x 0,09 pouce) (réf. 560 315)
Pour tige filetée (M18x1,5-69) »M« / »W«:
Joint torique 15,3 x 2,2 mm (0,60 = 0,09 pouce) (réf. 401133)

Dans le cas de la bride filetée M18x1,5-6g percer un trou de vis selon
la norme ISO 6149-1 (Fig. 8). Voir la norme IS0 6149-1 pour plus
d’informations.

Etanchéité assurée par joint torique  Etanchéité assurée par joint torique
dans la gorge du couvercle du vérin dans le dégagement de la bride

Fig. 7: Possibilités pour assurer I'étanchéité

« |l est a noter que le couple de serrage est de 50 Nm.

¢ Appliquer complétement la surface de contact de la bride sur la
surface de montage du vérin.

 Le joint résistant a la pression est défini par le fabricant du vérin
(joint en cuivre, joint torique, etc.).

e |’aimant de position ne doit pas frotter contre la tige du capteur.

* Le diamétre de pergage du piston (> @ 13 mm (> @ 0,51 pouce))
dépend de la pression et de la vitesse du piston.

¢ Respecter les consignes relatives a la pression de fonctionnement.

 Protéger la tige du capteur de I'usure.

Note concernant les brides filetées en unités métriques

M18x1,5-6g 55 =13 245 198 24 28 2 =255 15°

0d,
/ Ra 3,2 all _|@d,(calibrage)

~
n
{
O JRass

_
i *I -
S = _p / [ | 7|
&3 L) |
Q-.Qy\ °‘l~/
5 5y é’P T
Ad,(référence)
$ Filetage (d, x P)
L—Cette dimension s’applique lorsque
Diamétre sur flancs le taraud ne peut pas traverser

entierement le bossage.

Toutes les dimensions sont en mm

Fig. 8: Note concernant la bride filetée M18x1,5-6g suivant la norme DIN 1SO 6149-1
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4.3 Installation de I’aimant

Utilisations types des aimants

Montage de I’aimant dans le cas de matériaux magnétiques
Dans le cas de matériaux magnétiques, les dimensions de la Fig. 11
doivent étre respectées.

A.Si 'aimant de position s’aligne avec la tige de piston percée

Aimant Avantages B.Si l'aimant de position est placé plus avant a I'intérieur de la

Aimants annulaires ¢ Champ magnétique rotation symetrique

©

¢ Possibilité de compenser les tolérances en
hauteur

Aimants en U

‘"

Fig. 9: Utilisations types des aimants

Montage des aimants annulaires et des aimants en U

Installer I'aimant en utilisant des matériaux amagnétiques pour le

dispositif de montage, les vis, les entretoises, etc. Laimant ne doit

pas frotter contre la tige du capteur. Les erreurs d’alignement sont

compensées par I'entrefer.

* Pression de surface admissible: 40 N/mm? max.

e Couple de serrage pour vis M4: 1 Nm ; utiliser des rondelles si
nécessaire.

e La distance minimum entre I'aimant de position et un matériau
magnétique quelconque doit &tre de 15 mm (0,6 pouce) (Fig. 11).

 Siaucune autre option n’existe et que des matériaux magnétiques
sont utilisés, respecter les dimensions spécifiées (Fig. 11).

tige de piston percée, placer une autre entretoise amagnétique
(p. ex. réf. 400 633) au-dessus de I'aimant.

Matériau
magnétique

’ Aimant z

AT f

3

N
N\

Aimant /
W |
///I%
@ Zone zéro (voir Fig. 13)

@ Distance entre 'aimant de position et un matériau magnétique
quelconque (> 15 mm (= 0,6 pouce))
@ Entretoise amagnétique (> 5 mm (= 0,2 pouce)) —

Recommandation: 8 mm (0,31 pouce)

Fig. 11: Installation dans le cas de matériaux magnétiques

Capteurs avec course > 1 metre (3,3 pieds)
Installer un support mécanique pour les capteurs montés

ATTENTION horizontalement et ayant une course supérieure ou égale & 1 métre

Monter les aimants annulaires et les aimants en U concentriquement.
Ne pas dépasser I'entrefer maximum admissible (Fig. 10).

Montage concentrique
de I'aimanten U

1 w || @
\

Entrefer
|

t
Réf. 251 416-2:
1,75 +1 (0,07 £0,04)
Réf. 201 553;
3+1(0,12 £0,04)

o Aimanten U
e Plague de montage amagnétique et support

Fig. 10: Montage d’un aimant en U (réf. 251 416-2 ou réf. 201 553)

Les cotes de conception clés sont indiquées en millimétres et les cotes en pouces figurent
entre parenthéses

10

(3,3 pieds) a I'extrémité de la tige. Sans ce support, la tige et

I'aimant de position risquent d’étre endommagés. Des résultats de
mesure erronés peuvent aussi étre constatés. Les tiges plus longues
nécessitent un support mécanique réparti uniformément sur toute

la longueur (p. ex. réf. 561 481). Utiliser un aimant en U (Fig. 12) pour
la mesure.

Aimant en U
Tige du capteur

Clip de serrage amagnétique

Fig. 12: Exemple de support de capteur (réf. 561 481)
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Positions de debut et ou de fin de course des aimants de position
Tenir compte des positions de début et de fin de course des aimants
de position lors de I'installation. Afin de garantir que la totalité de la
course est utilisable au plan électrique, I'aimant de position doit étre
installé mécaniquement comme suit.

ET avec aimant annulaire et aimant en U

~—Bord de montage de référence

Position de début Position de fin
de course de course
51 (2) 63,5 (2,5)

Plage de_
mesure active
|

£

Fig. 13: Positions de debut et de fin de course des aimants

Sur tous les capteurs, les zones situées a gauche et a droite de
plage de course active sont ménagées pour la zone morte et la
zone zéro. Ges zones ne doivent pas étre utilisées pour la mesure,
la plage de course active pouvant toutefois étre dépassée.

Mesure de plusieurs positions
La distance minimale entre les aimants est de 75 mm (3 pouces).

ET avec aimant annulaire et aimanten U

>75 (23)

£H] ] '

]

Fig. 14: Distance minimale pour la mesure de plusieurs positions

Utiliser des aimants du méme type (par ex. deux aimants annulaire
avec le réf. 201 542-2) pour mesurer plusieurs positions.

Les cotes de conception clés sont indiquées en millimétres et les cotes en pouces figurent
entre parenthéses
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4.4 Raccordement électrique

La réalisation de I'installation et du cablage est cruciale pour la
compatibilité électromagnétique (CEM) du capteur. De ce fait, il
convient d’effectuer une installation correcte de ce systéme électro-
nique actif et d’assurer la CEM de I'ensemble du systéme en ayant
recours a des cables blindés et en réalisant une mise a la terre. Les
surtensions ou les raccordements défectueux peuvent endommager
I'électronique malgré la protection contre les erreurs de polarité.

1.Ne pas installer les capteurs dans des zones de forts champs
magnétiques ou électriques parasites.
2. Ne jamais connecter/déconnecter le capteur sous tension.

Instructions de raccordement

 Raccorder le blindage a la masse de fagon externe via le contréleur.

 Les conducteurs de commande et de signal doivent &tre maintenus
séparés des cables de puissance et a distance des cables de moteur,
des variateurs de fréquence, des cables d’électrovanne, des relais, etc.

e Utiliser uniquement des connecteurs a boitier métallique, le cas
échéant. Raccorder le blindage au boitier de connecteur.

* Faire en sorte que tous les conducteurs non blindés soient aussi
courts que possible.

 Réaliser des raccordements a la terre de longueur aussi faible que
possible et de section droite importante. Eviter les boucles de terre.

 Du fait des différences de potentiel entre les connexions a la terre
de la machine et de I'électronique, aucun courant de compensation
ne doit circuler dans le blindage du cable.
Recommandation:
Installer des conducteurs de compensation de potentiel de section
droite importante.

e Utiliser uniquement des alimentations électriques stabilisées
conformes aux valeurs de connexion spécifiées.

Mise a la terre des capteurs a tige

Raccorder le boitier électronique du capteur a la masse de la machine.
Mettre a la terre les capteurs de type ET version A (avec homologation
ATEX / IECEx / CEC / NEC) via une cosse de masse comme indiqué
dans la Fig. 15. Mettre a la terre les capteurs de type ET version N (non
homologués) via une cosse de masse comme indiqué dans la Fig. 15
ou a I'aide d’un fil. Mettre a la terre les capteurs de type ET version E
(avec homologation ATEX / IECEx / CEC / NEC) via une cosse de masse
comme indiqué dans la Fig. 16.

Fig. 15: Mise a la terre a l'aide d’une cosse de masse (version A, N)

Fig. 16: Mise a la terre a l'aide de cosse de masse (version E)

Cablage du connecteur
Connecter le capteur directement au contréleur, a I'indicateur ou a
d’autres systemes de contrdle comme suit:

TXX/ VXX

Sorties analogiques + alimentation
Céble Couleur Tension Courant
GY  Sortie 1: Sortie 1:
0...10VCCou  4(0)...20mAou
10...0V CC 20... 4(0) mA
PK  Masse CC Masse CC
pour sortie 1 pour sortie 1
YE  Sortie 2: Sortie 2;
0..10VGCCou  4(0)...20mAou
10...0V CC 20... 4(0) mA
GN  Masse CC Masse GC
pour sortie 2 pour sortie 2
BN +24V CC +24 \/ CC
(-15/+20 %) (-15/+20 %)
WH Masse CC (0V) Masse CC (0V)

Fig. 17: Cablage du connecteur TXX / VXX
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4.5 Accessoires fréquemment commandés — Options supplémentaires disponibles dans notre Guide des accessoires (J 551 444

Aimants de position

Aimant annulaire 0D33
Réf. 201542-2

Matériau: PA ferrite GF20

Poids: Env. 14 g

Pression de surface: Max. 40 N/mm?
Couple de serrage pour vis M4: 1 Nm
Température de fonctionnement:
-40...+105 °C (-40...+221 °F)

Aimant de position

Aimant en U 0D63,5
Réf. 201 553

Matériau: PA 66-GF30, aimants pleins
Poids: Env. 26 g

Pression de surface: 20 N/mm?
Couple de serrage pour vis M4: 1 Nm
Température de fonctionnement:
-40...475 °C (-40...+167 °F)

Aimant annulaire 0D25,4
Réf. 400533

Matériau: PA ferrite

Poids: Env. 10 g

Pression de surface: Max. 40 N/mm?
Température de fonctionnement:
-40...+105 °C (-40...+221 °F)

Entretoise d’aimant

Entretoise d’aimant
Réf. 400633

Matériau: Aluminium

Poids: Env. 5 g

Pression de surface: Max. 20 N/mm?
Couple de serrage pour vis M4: 1 Nm

Manuels, logiciels et modeles 3D disponibles sur:

www.mtssensors.com

Les cotes de conception clés sont indiquées en millimétres et les cotes en pouces

figurent entre parenthéses

0174 |
(@0,69) @ aE
0135 Nt .
(@ 0,53) b — <(0’T1)

Aimant annulaire 0D17,4
Réf. 401 032

Matériau: PA neobind

Poids: Env. 5 g

Pression de surface: Max. 20 N/mm?
Température de fonctionnement:
-40...+105 °C (-40...+221 °F)

Joints torique

Joint torique pour bride M18x1,5-6g
Réf. 401133

Matériau: Fluoroélastomere
Dureté d’aprés durometre 75 £ 5
Température de fonctionnement:
-40...+204 °C (-40...+400 °F)

Aimant en U 0D33
Réf. 251416-2

Matériau: PA ferrite GF20

Poids: Env. 11 g

Pression de surface: Max. 40 N/mm?
Couple de serrage pour vis M4: 1 Nm
Température de fonctionnement:
-40...+105 °C (-40...+221 °F)

Joint torique pour bride 34"-16 UNF-3A
Réf. 560315

Matériau: Fluoroélastomere
Dureté d’aprés durometre 75 £ 5
Température de fonctionnement:
-40...+204 °C (-40...+400 °F)


http://www.mtssensors.de/fileadmin/medien/download/Accessorie/Accessories_Industrial_Sensors_551444_EN.pdf
http://www.mtssensors.com
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Cable

Matériel d’installation en option

60 (2,36)
16 (0,63)

e T e e
1% & 2

12 (0,47)
20 (0,79)

>

ok

‘ @32 (00,13)
M3 vis de fixation (6x)
Y £3’2 (0,13)

°
W
Nors 1

Collier de fixation
Réf. 561481

Application: Sert a fixer les tiges

de capteur (@ 10 mm (@ 0,39 pouce))
en cas d’utilisation d’'un aimant en U
Matériau: Laiton, amagnétique

Cable

8,7

M18x1,5-6g 0,34)

@

Ecrou hexagonal M18x1,5-6g
Réf. 500 018

A/F 27

Matériau: Acier, zinc, plaqué

Outils de programmation *

11
(0,43)

%"-16 UNF-3A
\

Ecrou hexagonal %"-16 UNF-3A
Réf. 500 015

A/F 28

Matériau: Acier zingué et insert en nylon

Cable en Teflon®
Réf. 530 112

Nom du cable dans le code
pour la commande: T

Matériau: Gaine en Teflon®; noire
Caractéristiques: Paire torsadée
blindée

@ du céble: 7,6 mm (0,3 pouce)
Dimensions: 4 x 2 x 0,25 mm?
Rayon de courbure:

8 —10 x @ (installation fixe)
Température de fonctionnement:
-100...+180 °C (-148...+356 °F)

Cable en silicone
Réf. 530 113

Nom du cable dans le code
pour la commande: V

Matériau: Gaine en silicone; rouge
Caractéristiques: Paire torsadée blindée
@ du céable: 7,2 mm (0,3 pouce)
Dimensions: 3 x 2 x 0,25 mm?

Rayon de courbure:

5 x @ (installation fixe)

Température de fonctionnement:
-50...+180 °C (-58...+356 °F)

Programmateur analogique portable
Réf. 253 124

Chaque réglage de longueur et sens
de course sur les positions zéro / gain.
Pour capteurs 1 aimant.

Manuels, logiciels et modeéles 3D disponibles sur:

www.mtssensors.com

Les cotes de conception clés sont indiquées en millimétres et les cotes en pouces

figurent entre parenthéses

4/ Les outils de programmation ne sont pas homologués pour un usage en environnement

arisque

Programmateur analogique pour
armoire; Réf. 253 408

A clipser sur rail DIN 35 mm.

Ce programmateur peut étre monté a
demeure dans une armoire de
commande ; il comprend un interrup-
teur programme / marche-arrét.

Pour capteurs avec 1 aimant.

14

Kit de programmation
Réf. 254 555

Le kit comprend:

Boitier de conversion d’interface,
alimentation, cable

Le logiciel est disponible sur:
www.mtssensors.com


http://www.mtssensors.com

5. Utilisation
5.1 Démarrage

Le capteur est configuré selon les dimensions précisées a la
commande et réglé en usine, c.-a-d. que le signal de sortie requis
correspond exactement a la course choisie.

Exemple : Sortie 4...20 mA = course 0...100 %

VYRIA R[N Si nécessaire, les capteurs analogiques peuvent étre
re-réglés au moyen des outils de maintenance décrits ci-dessous.

ATTENTION

Pour la mise en service

1. Avant la premiére mise sous tension, vérifier avec soin le
raccordement du capteur.

2.Lors de la mise en service initiale et aprés un remplacement
de l'aimant, positionner I'aimant dans la plage de mesure du
capteur pour le démarrage de ce dernier.

3. S’assurer que le systéme de commande du capteur ne peut pas
étre déplacé de maniére incontrdlée lors de la mise sous tension.

4.S’assurer que le capteur est prét et en mode opérationnel aprés
la mise sous tension.

5. Vérifier les valeurs de début et de fin prédéfinies pour l'intervalle
de la plage de mesure (Fig. 13) et les corriger si nécessaire
a l'aide du systeme de contrdle du client ou des outils de
maintenance de MTS Sensors. L utilisation des outils de
maintenance est décrite en détails dans les pages suivantes.

5.2 Programmation et configuration

Interface analogique

Le capteur analogique peut étre directement relié a un contrdleur. Son
électronique génére un signal de position proportionnel au début et a
la fin de la plage de mesure active.

y:VCC/mA

x: Position

Plage de mesure active

Fig. 18: Interface analogique
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Outils de programmation de MTS Sensors

Les capteurs de position Temposonics® peuvent étre confiurés tres fa-
cilement pour prendre en compte des modifications des taches de me-
sure, via les fils de connexion — sans ouvrir le capteur. Loutil de pro-
grammation MTS Sensors suivant est spécialement prévu a cet usage
(voir a la page 13).

YL RN outil de programmation n’est pas homologué pour un
usage en environnement présentant les risques d’ explosion.

5.2.1 Boitier de programmation analogique portable, réf. 253 124

Connecter le boitier de programmation portable directement au capteur.
Il est possible de modifier les positions de début et de fin de I'intervalle
de mesure ainsi que la direction de mesure via un processus d’appren-
tissage simple, voir aussi « 5.2.4 Exemples de configuration de boitier
de programmation » a la page 21. A I'issue de cette opération, les pa-
rametres modifiés sont stockés dans le capteur. Déplacer I'aimant sur
les positions de début ou de fin de I'intervalle de mesure (distance mini-
male entre points de consigne: 25 mm (1 pouce)) et appuyer sur les
boutons correspondants 0% ou 100 % du boitier de programmation.
Le détail des étapes a suivre est expliqué dans la section suivante.

ra
1}

|
|- 11

=

Plage de mesure active
Course

Position d'aimant

Sortie 1: Position 0% | 100 %

Fig. 19: Plage de mesure active

[ Etape 1: Connexion du boitier de programmation portable
[ Etape 2: Réglage de la plage de mesure

= 24 VDC, BN
4V CC Qut 1, GY-
oV QOut 2, Y§:' 1 ]
0V, WH

Lorsque I'alimentation est en marche, la DEL verte est allumée

Démarrer

24V CC/BN

Sortie 1/GY

Sortie 2/ YE
0VCC/WH

24V CC
ov

Fig. 20: connexion du boitier de programmation portable
(voir cdblage du raccordement Fig. 17)

Brancher le programmateur portable a I'alimentation et au capteur en
suivant la Fig. 20.
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3. Réglage du position de fin (sortie 100 %) (Fig. 22):
o Mettre I'aimant sur la position de fin
e Appuyer brievement sur le bouton «100 %>

Seul le programmateur portable permet de régler un capteur
1 aimant. Pour modifier les réglages d’un capteur 1 aimant, les deux
sorties (sortie 1 et sortie 2) doivent &tre branchées.

4. Passage en fonctionnement normal (mode opérationnel):
e Appuyer sur le bouton «Start»
* Relier le capteur a I'unité de commande

M Etape 1: Connexion du boftier de programmation portable
O Etape 2: Réglage de la plage de mesure

Capteur

O o DEL

Start
0% 100 %

24V CC

Fig. 21: Réglage de la plage de mesure

1. Activation du mode programmation:

e Appuyer simultanément le bouton «Start» le bouton «100 %».
Relacher le bouton «Start», attendez une seconde, puis relacher le
bouton «100 %»

2. Réglage de la position de début (sortie 0 %) (Fig. 22):
e Mettre 'aimant sur la position de début
 Appuyer brievement sur le bouton «0 %»

Sortie 1 Sortie 2

Sortie du Position de |Position de |Position de |Position de
code pour la| debut de fin de course| debut de fin de course

commande |course course (100 %
(0 % sortie) (0 % sortie) | sortie)
0V CGC 10V CC = =
10V CC 0VCe — —
0VvCe 10V CC 10V CC 0VCe
0VvCe 10V CC ovcee* 10V CC*
10V CC 0VvCe 10vVCecCc* o0vVCeC™

4 mA 20 mA = =
20 mA 4 mA = =
4 mA 20 mA 20 mA 4 mA

4 mA 20 mA 4mA* 20 mA*
20 mA 4 mA 20 mA* 4mA*

* Pendant |"utilisation du programmateur portable rien que les
position de début et de fin de I"aimant de position de la sortie 1 sont
affectées. Toutes les configurations et valeurs de I"aimant de la sortie
2 ne sont ni affectées ni modifées.

Fig. 22: Détermine la position de début et la position de fin
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5.2.2 Boitier de programmation analogique pour armoire,
réf. 253 408

Le boitier de programmation intégré s’installe a poste fixe dans

I'armoire de commande. Il permet de modifier la course et la direction
de mesure et enregistre les nouvelles valeurs dans le capteur via un
processus d’apprentissage simple, voir aussi « 5.2.4 Exemples de

configuration de boitier de programmation » a la page 21. Pour

ce faire, placer 'aimant de position sur les points de début ou de fin
requis pour l'intervalle de mesure et appuyer sur les boutons «0 %»
ou «100 %> pour définir les positions. La plus petite plage de mesure
réglable, a savoir la distance minimale entre les nouveaux points de

consignes, peut descendre a 25 mm (1 pouce).

£H

Sortie 1: Position

Plage de mesure active
Course

0%

Position d'aimant

| 100 %

Fig. 23: Plage de mesure active

[ Etape 1: Installation du boitier de programmation pour armoire
] Etape 2: Connexion du boitier de programmation pour armoire

O] Etape 3 : Réglage de la plage de mesure

.Jooolcoad| 9|, cc0cco
01855555 0“885558
° °
Program /Run 24 VDC O Program /Run 24 VDC
O (¢]
O o O .0
Start Programming mode O Start Programming mode
¢} (¢]
o @)
0% 100 % 0% 100 %
C|g[oogpen] | goegeen
1] @
#000l009] |o] |E0a0q
Capteur 1 Capteur 2

Fig. 24: Dimensions: 10 x 55 x 31 mm (0,39 x 2,17 x 1,22 pouces) ; matériau: Aluminium,
flancs PA 6.6 FR ; type de raccordement: Bornes a ressort, max. 1,5 mm? ; indice de

protection: IP20

Le boitier de programmation électronique est congu pour un montage
sur rails de 35 mm standard selon la norme DIN EN 60715 / 50022.

Il permet de raccorder un capteur a une unité de contréle dans une
armoire. A I aide du boitier de programmation electronique monté
dans une armoire le capteur peut etre completement configurer et

programmer sans I’ aide d un autre outil.

Capteur Temposonics® ET Analogique certifié ATEX / IECEx / CEC / NEC

Manuel d’utilisation

M Etape 1: Installation du boftier de programmation pour armoire
[ Etape 2: Connexion du hoitier de programmation pour armoire
] Etape 3 : Réglage de la plage de mesure

Module entrée analogique
[

)| [s55p3s

o [e]e)e](c)e)e]
©
Program /Run 24 VDC

Alimentation électrique

OO o

Stat  Programming mode

@ Sortie 1/Pin 1, GY
@GND 1/Pin 2, PK
® Sortie 2/ Pin 3, YE o

0% 100 %

z[ooQloo o

@ GND 2/ Pin 4, GN g ======

® 24V CC/Pin5, BN 5|29 Y,
® GND / Pin 6, WH

®E®O®E@O®

Fig. 25: Connexion du boitier de programmation pour armoire (voir cablage du raccorde-
ment Fig. 17)

Brancher le programmateur pour armoire au contréleur, a I'alimentation
et au capteur en suivant la Fig. 25.

M Etape 1: Installation du boitier de programmation pour armoire
MEtape 2: Connexion du boitier de programmation pour armoire
[ Etape 3 : Réglage de la plage de mesure

1. Activation du mode programmation:

e Commutateur coulissant sur «Programmation»

e Appuyer simultanément le bouton «Start» et le bouton «100 %»

* Relacher le bouton «Start», attends une seconde, puis relacher le
bouton «100 %»

e La DEL verte “Mode programmation” du boitier de programmation
pour armoire clignote (mode programmation activé)

Point 2 — 4 sur la page suivante
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2. Réglage de la position de début (sortie 0 %) (Fig. 26):
e Mettre 'aimant sur la position de début
 Appuyer brievement sur le bouton «0 %»

Sortie 1 Sortie 2

Sortie du Position de |Position de |Position de |Position de
code pour la| debut de i fin de course

commande |course course (100 %
(0 % sortie) (0 % sortie) | sortie)

o0VvCee 10V CC = =
10V CC 0VvCe = =
0VvCee 10V CC 10V CC 0V CC
oVvCe 10V CC o0VvCC* 10V CC*
10V CC 0VvCe 10veC* 0VCC™
4 mA 20 mA = =
20 mA 4 mA = =
4 mA 20 mA 20 mA 4 mA

4 mA 20 mA 4 mA* 20mA*
20 mA 4 mA 20 mA* 4mA*

* Pendant |"utilisation du programmateur portable rien que les
position de début et de fin de I"aimant de position de la sortie 1 sont
affectées. Toutes les configurations et valeurs de I"aimant de la sortie
2 ne sont ni affectées ni modifées.

Fig. 26: Détermine la position de début et la position de fin

3. Réglage du position de fin (sortie 100 %) (Fig. 26):
» Mettre 'aimant sur la position de fin
e Appuyer brievement sur le bouton «100 %»

4. Retour au fonctionnement normal:

e Appuyer brievement sur le bouton «Start»

e La DEL «Mode programmation» cesse de clignoter.

e Commutateur coulissant sur «Exécution»

La LED verte «24 VCC» montre le fonctionnement normal
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5.2.3 Kit de programmation, réf. 253 134-1 (UE) / 253 309-1
(Etats-Unis)

Un module de programmation sur PC et un convertisseur matériel
peuvent étre utilisés pour personnaliser les réglages du capteur. Il est
possible de modifier les parametres du capteur dans I'intervalle de me-
sure actif a I'aide d’un ordinateur sous Windows et d’un configurateur
analogique de MTS Sensors, voir aussi « 5.2.4 Exemples de configu-
ration de boitier de programmation » a la page 21. En fonction de la
conception du capteur, 'outil permet une modification par menus des
paramétres suivants:
* Position de début / de fin de course de I'aimant

(distance minimale entre nouveaux points de consigne:

25 mm (1 pouce))
« Signal de sortie en cas d’erreur (p. ex. pas d’aimant)

ra
1L

£H

|
;J

Plage de mesure active
Course

Position d'aimant

Sortie 1: Position 0% | 100 %

Fig. 27: Plage de mesure active

O Etape 1: Connexion du module de programmation PC
[ Etape 2: Installation du logiciel
] Etape 3: Lancement du programme

e Connecter le module de programmation au capteur a 'aide du cable
correspondant

 Connecter le module de programmation a I'ordinateur via un port USB

 Brancher I'alimentation électrique a la prise jack située sur le coté
Le contact externe du connecteur est a un potentiel de 0 V (terre), le
contact interne a un potentiel de 24 V CC

Convertisseur| __p
USB L ]

Fig. 28: Connexion du module de programmation

Capteur Temposonics® ET Analogique certifié ATEX / IECEx / CEC / NEC
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Ne jamais connecter / déconnecter le capteur lorsqu’il est sous
tension!

M Etape 1: connexion du module de programmation PC
O Etape 2: installation du logiciel
[ Etape 3: lancement du programme

Télécharger la derniére version du logiciel depuis le site
www.mtssensors.com. Gopier MTSAnalogConfigurator.exe sur votre
ordinateur et lancer le programme. Le programme affiche la liste

des ports COM disponibles. Un port COM libre est selectionné. Le
port COM sélectionné est représenté dans le panneau de configura-
tion. Un échec de la connexion peut &tre dii a un pilote manquant.
Dans ce cas, télécharger et installer le pilote de convertisseur USB sé-
rie depuis le site Web de MTS Sensors

www.mtssensors.com.

M Etape 1: raccordement du module de programmation PC
M Etape 2: installation du logiciel
O Etape 3: lancement du programme

Apres démarrage du configurateur analogique, I'interface utilisateur
Windows correspondant au capteur connecté s’ouvre, affichant les
paramétres réglables (Fig. 29).
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MTS ET analogique I'interface utilisateur du logiciel

ET-Analog-Config V1.3 fo] = ]
F.E'rle Test Sensor  Language Help
: 0
Function 1 | Function2 | Output 1| Output2 |
[ Scaling
Startpaint Endpaint
! [51.000 mm o [301.000 mm
e SEREHLETNE Get Magnst Pos. | Get Magnst Pos. |
ETHMO250M TO2THALT 6
Factory Ha: 17110154
Length: 260 mm
Output 1: 4-20rmd,
Output 2 4 opma
Fimware:  £25131-015
= = Shatu: = =
07— EEFROM Update ® Commuricalion sstablshed on COMPora 557 0

Fig. 29: MTS ET-Analog-Config V1.3, Function 1

@ Le menu File, permet d’enregistrer la configuration sur disque dur,
de I'imprimer ou de la charger dans le capteur?. En outre, ce menu
permet de revenir aux réglages usine (Fig. 29).

@ Le panneau Sensor Information contient les paramétres invariables
du capteur, qui sont lus automatiquement a la connexion du
capteur. (Fig. 29).

@ Toutes les modifications effectuées apparaissent sur fond noir.
Lorsque I'on clique sur EEPROM update, les parameétres modifiés
sont envoyés au capteur et stockés de fagon permanente. Par la
suite, les valeurs stockées sont affichées de nouveau sur fond blanc
(Fig. 29).

@ Le menu Test Sensor fournit un affichage des données (Fig. 32),
qui indique les positions absolues des aimants de position. Par
rapport a la fréquence de mesure du capteur, la transmission des
données en série entre le capteur et le PC est relativement lente,
ce qui rend impossible I'affichage de toutes les valeurs réellement
mesurées. Pour cette raison, seule une valeur de mesure sur 50
s’affiche sur le graphique.

@ Les onglets de contrdle du panneau principal permettent
I'affectation des fonctions aux sorties du capteur. La plage de
mesure des fonctions est déterminée dans Scaling (Fig. 29).

@ status indique que la connexion du capteur s’est effectuée avec succes
(Fig. 29).

Boite de dialogue avec onglets

@ Déterminer la plage de mesure avec le Startpoint et Endpoint sous
I'onglet Function 1 (Fig. 30).

@ La position actuelle de 'aimant peut &tre enregistrée avec les
boutons Get Magnet Pos.. Le sens de mesure change lorsque la
valeur du startpoint est supérieure a la valeur du endpoint. Quel
que soit le sens de mesure, la distance de mesure minimum est de
25 mm (Fig. 30).

© Le champ Output Minimum indique la valeur courante ou tension
du signal de sortie correspondant normalement au point de début
d’intervalle de la fonction sélectionnée. La valeur du signal de sortie
correspondant au point de fin d’intervalle doit étre spécifiée dans le
champ Qutput Maximum (Fig. 31).

5/ Seules sont possibles les configurations de capteurs de méme numéro de série

20

ET Aoy Config VS =&
File TestSensor Language Help
Function 1 |Function 2| Output 1| Outout 2|
o [ Scaling
Startpoint Endpaint
! [51.000 mm 301,000 nm
SERBILLE Get Magret Pos. | Get Magret Pos. |
ETHO250MT 021HADT | |
0 Factary No: 17110154
Length 260 mm
Output 1 4-20mé,
Output 2: 420ma,
Fimware:  625-131-015
 Shabu: =
EEPROM Update ® Communication established on COM-Part 8 :@- ‘

Fig. 30: Boite de dialogue avec onglets

@ La seconde sortie analogique peut tre programmée aux onglets
Function 2, Qutput 2 (Fig. 31).

@ Les signaux de sortie analogique correspondants peuvent étre
attribués a I'onglet Output 1 (Fig. 31).

(® En I'absence d’aimant de position, ou s'il se situe dans la zone
morte du capteur, ¢.-a-d. en dehors de la plage de mesure, une
erreur générale s’affiche dans le champ Global Error.

La valeur d’erreur peut étre réglée dans la plage -0.7...20.3 mA ou
-0.4...10.4 VDC (Fig. 31).

ET-Analog-Config V1.3
| File | TestSensor Language Help

Fungtion1 | Functipn 2 Outpit1 | dutple 2 |

~Select Functior
& Function 1 " Function 2 ‘
~Sensor Informatio Function: [Position Magnet 1
ETHMO250MT 021NADT —Output
inimum Global Enrar:
Bl R om0 P Fri=T R
Length 250 mm et
e TIGtRal T A70mA, |20000 i @
Dupt 2 430ma
Firmware:  §25-131-015
Statu
EEPROM Update # Communication established on COM-Port 8 ‘

Fig. 31: Exemple de contrdles d’onglet

Temposonics Position Output

55. (J\'

g 0 18

45 f\

w LAY AV e i
: U /

Measured Yalue
Boe o8

Fig. 32: Affichage des données
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5.2.4 Exemples de configuration de boitier de programmation

La plage de mesure du capteur peut &tre réglée a tout moment a I'aide
des outils, comme indiqué précédemment.

ATTENTION

Indépendamment de la direction de mesure, I'emplacement des
points de consignes dans les réglages usine est toujours la suivante:
SP1 (point de consignes dans les réglages 1) au niveau du boitier
électronique du capteur et SP2 (points de consignes dans les
réglages 2) a I'extrémité de la tige (Fig. 33).

0% 100 %
SP1 SP2

Réglage par défaut
Sortie: 4...20 mA

Plage de mesure active
[ . ]
l—l

20,3 mA (1)
20 mA
4 mA
0% 100 %| Nouveau réglage
SP1 SP2 | sur site

Sortie: 4...20 mA
£HI|— .
L’
20,3 mA (1)
20 mA

4 mA

(1) Message d’erreur par défaut

Fig. 33: Définition des points de début et de fin d’intervalle de mesure

0% 100 %
SP1 SP2

Réglage par défaut
Sortie: 4...20 mA

Plage de mesure active
[ . ]
l_l

20,3 mA (1)
20 mA

4 mA

100 % 0% | Nouveau réglage
SP2 SP1 | sur site
Sortie: 20...4 mA

£H — .

—20,3mA (1)

20 mA

4 mA

(1) Message d’erreur par défaut

Fig. 34: Points de début et de fin réglage / inversion du sens de mesure
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pour maintenir ou rétablir un élément dans un état lui permettant de

satisfaire aux exigences de la spécification concernée et de réaliser
6.1 Conditions d’erreur, dépannage les fonctions prévues.

Inspection: Définit une activité visant a vérifier soigneusement

Condition d’erreur Etat un produit, afin de parvenir a une évaluation fiable de son état.

Erreur aimant Valeur d’erreur par défaut a la sortie: L'inspection s’effectue sans démontage, ou, si nécessaire, avec
Tension de sortie: 10,35 V démontage partiel, et s’accompagne de dispositions complémentaires
Courant de sortie: 20,3 mA telles que des mesures.
Valeur d’erreur adaptée a la sortie: Inspection visuelle: L'inspection visuelle du produit vise a identifier
-0,7...20,3mA ou-0,4...10,4 V CC les défauts visibles, tels que la visserie manquante, sans utiliser
(voir (P a la page 20) d’équipements ni d’outils auxiliaires.

Inspection minutieuse: Définit une inspection qui englobe les aspects
couverts par I'inspection visuelle et identifie en plus des défauts, tels
que des boulons desserrés, qui ne se révelent qu’en utilisant des

6.2 Maintenance équipements d’acceés, comme une échelle par exemple, et des outils.

Les inspections requises doivent étre effectuées par du personnel

qualifié conformément aux normes CEI 60079-17 / TRBS 1203. Ces 6.3 Réparations

inspections doivent au minimum prévoir un examen visuel du boitier,

des points d’entrée des équipements électriques associés, du matériel Les réparations du capteur doivent étre réalisées uniquement par MTS
de support et de la mise a la terre de I'équipement. En atmospheére Sensors ou par une organisation explicitement autorisée.

explosible, 'équipement doit étre nettoyé régulierement. Lutilisateur

détermine la périodicité des vérifications en fonction des conditions

d’ambiance sur place. A I'issue des opérations de maintenance et 6.4 Liste des piéces de rechange
de réparation, tous les dispositifs de protection démontés a cet effet
doivent étre réassemblés. Il n’existe pas de piece de rechange disponible pour ce capteur.

En cas de défectuosité des équipements, ceux-ci doivent étre retirés

du service. La maintenance des piéces internes ne peut pas étre

assurée par le client. Dans ce cas, il faut envoyer I'équipement au 6.5 Transport et stockage

fabricant pour inspection.
Les conditions de transport et de stockage du capteur correspondent
aux conditions de fonctionnement mentionnées dans le présent

document.
Il est interdit d’ouvrir le capteur.

o RT— T (7 Retrait du service /@limination |

visuelle minutieuse
tous les 3 mois  tous les 6 mois

Le produit contient des composants électroniques et doit &tre éliminé
conformément aux réglementations locales.

Inspection visuelle du capteur
pour vérifier son intégrité

et enlever les dépots de
poussiére

Vérification de I'ensemble du
systéme

Responsabilité de I'utilisateur

Fig. 35: Calendrier d’inspection
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8. Caracteéristiques techniques des capteurs Temposonics® ET

Sortie

Tension

Courant

Grandeur mesurée
Paramétres de mesure
Résolution

Temps de cycle

Linéarité”

Répétabilité

Conditions d’utilisation
Température de fonctionnement
Humidité

Indice de protection

Test de choc
Test de vibration
Test CEM

Pression de fonctionnement
Vitesse de déplacement de I'aimant®
Conception et matériau

Boitier de I’ électronique du capteur
Bride

Tige du capteur

Course

Montage mécanique

Position de montage

Instructions de montage
Raccordement électrique

Type de raccordement

Tension de fonctionnement
Ondulation

Consommation de courant

Rigidité diélectrique

Protection de polarité

Protection contre les surtensions

0...10V CCet/ou10...0 V CC (resistance minimale & I"entrée du contoleur: > 5 kQ)
4(0)...20 mA et/ ou 20...4(0) mA (charge minimale / maximale: 0/ 500 Q)
Position

16 bits (minimum 1 pm selon la longueur de la course) ®

Course  50...1200 mm: 0,5 ms
Course 1201...2400 mm: 1,0 ms
Course 2401...3000 mm: 2,0 ms

< 0,02 % pleine échelle (minimum +60 pm)
< 0,005 % pleine échelle (minimum +20 pm) typique

-40...+85 °C (-40...+185 °F)
90 % d’humidité relative, sans condensation

Avec cable en Teflon® (réf. 530 112): IP66
Avec cable en silicone (réf. 530 113): IP68 (2 bar (29 psi) @ 30 min)

100 g (un seul coup), norme CEl 60068-2-27
20 g/10...2000 Hz, norme CEI 60068-2-6 (fréquences de résonance exclues)

Emissions électromagnétiques suivant EN 61000-6-4

Immunité électromagnétique suivant EN 61000-6-2

Le capteur de position est conforme aux prescription des directives de | union Européenes (UE) et
est marqué C€

Jusqu’a 350 bar (5076 psi)
Aucune

Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303); option: Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303); option: Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
Acier inoxydable 1.4306 (AISI 304L); option: Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
50...3000 mm (1...118 pouces)

Aucune
Consulter les dessins techniques a la page 8

Sortie de cable

+24 V CC (-15/+20 %)

<028V,

100 mA typique, selon la longueur de la course
700V CC (0 V entre masse CC et masse machine)
Jusqu'a -30 VDC

Jusqu’a 36 VDC

6/ La valeur numérique interne est transmise par le biais d’un convertisseur analogique/numérique 16 bits en un signal de courant ou de tension proportionnel, numérique

7/ Avec aimant de position # 251 416-2

8/ En cas de contact entre 'aimant mobile, porte-aimant inclus, et la tige du capteur, s’assurer que la vitesse maximale de I'aimant mobile est inférieure ou égale a 1 m/s
(exigence ATEX concernant les décharges électrostatiques (ESD))
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Certification

® |1 3G Ex nC IIC T4 Gc

® 113D Ex tc I11C T130 °C Dc IP66 / IP68
Class I/1I/11l Div 2 T4 ABCDFG

Class | Zone 2 T4 1IC

Zone 22 AEx tc T4 I1IC Dc

-40 °C < Ta < 85 °C, Type: 4X

Fig. 36: Certification des capteurs Temposonics® ET (version A et E)
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9. Annexe
Déclaration d’absence de danger

Cher Client,

¥e) Temposonics

AN AMPHENOL COMPANY

Lorsque vous envoyez un ou plusieurs capteurs pour vérification ou réparation, nous avons besoin de votre part d’'une déclaration d’absence de
danger signée. Celle-ci est destinée a garantir qu’il ne se trouve sur les articles envoyés aucun résidus de substances dangereuses pour la santé
et/ou que tout risque pour les personnes est exclu lors de la manipulation de ces articles.

Numéro de commande MTS Sensors:

Numeéro(s) de série:

Le capteur a été en contact avec les matiéres suivantes:

Type(s) de capteur:

Longueur(s) de capteur:

N’indiquez aucune formule chimique abrégée.
Veuillez joindre si nécessaire les fiches techniques de sécurité des
substances.

Description succincte du défaut:

S’il existe une présomption d’entrée de substances dans le capteur,
veuillez contacter MTS Sensors pour convenir de la procédure avant

envoi.

Indications sur la société

Société:

Adresse:

Interlocuteur

Nom:

Tél.:

E-mail:

L'appareil de mesure est nettoyé et neutralisé. Lappareil ne présente aucun risque pour la santé lors de son maniement.
Nous certifions par ce document que tout danger pour le personnel est exclu au cours du transport et de la réparation.

Stamp Signature

Date

Temposonics GmbH & Co.KG
Auf dem Schiffel 9
58513 Lidenscheid

125] Germany

Tel. +49 2351/95 87-0
Fax. +49 2351/56 49 1
info.de@temposonics.com
www.temposonics.com




10. Déclaration UE de Conformité

EU Declaration of Conformity

Temposonics declares as manufacturer in sole
responsibility that the position sensor type

Temposonics
ET-X-xxxXX-XXX-1-A-AXX-X
ET-X-XXXXX-XXX-1-E-AXX-X
ET-X-XXXXX-XXX-1-A-VXX-X
ET-x-xxxxX-Xxx-1-E-Vxx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-A-SXXXXXX
ET-X-XXXXX-XXX-1-E-SXXXXXX

comply with the regulations of the following
European Directives:

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2014/34/EU Equipment and protective
systems for use in potentially explosive
atmospheres

2011/65/EU Restriction of the use of
hazardous substances in electrical and
electronic equipment

Applied harmonized standards:
EN IEC 60079-0 :2018,

EN IEC 60079-15 :2010,

EN 60079-31 :2014

EN 61000-6-2 :2005,

EN 61000-6-4 :2007+A1 :2011

Manufacture test report: 605895

Marking:
& 113G ExnCIIC T4 Gc
& 113D Ex tc 111IC T130°C Dc

Luedenscheid, 2022-12-05

= /._/ — lm
Dr.-Ing. Eugen D ﬁ{o

Approvals Manager

O
S

EU Konformitatserklarung

Temposonics erklart als Hersteller in alleiniger
Verantwortung, dass der Positionssensor Typ

Temposonics
ET-X-xxXXX-XXX-1-A-AXX-X
ET-X-XXXXX-XXX-1-E-AXX-X
ET-X-XXXXX-XXX-1-A-VXX-X
ET-x-xxxxX-XXx-1-E-Vxx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-A-SXXXXXX
ET-X-XXXXX-XXX-1-E-SXXXXXX

den Vorschriften folgender Europaischen
Richtlinien entsprechen:

2014/30/EU Elektromagnetische
Vertraglichkeit

2014/34/EU Gerate und Schutzsysteme zur
Verwendung in explosionsgefdahrdeten
Bereichen

2011/65/EU Beschrinkung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten

Angewandte harmonisierte Normen:
EN IEC 60079-0 :2018,

EN 60079-15 :2010,

EN 60079-31 :2014

EN 61000-6-2 :2005,

EN 61000-6-4 :2007+A1 :2011

Hersteller-Prifbericht: 605895

Kennzeichnung:
& 113G ExnCIIC T4 Gc
& 113D Ex tb I1IC T130°C Dc

Temposonics

AN AMPHENOL COMPANY

EU22.009A
Déclaration UE de Conformité

Temposonics déclare en qualité de fabricant
sous sa seule responsabilité que les capteurs
de position de type

Temposonics

ET-X-xxxXX-XXX-1-A-AXX-X
ET-X-XXXXX-XXX-1-E-AXX-X
ET-X-XXXXX-XXX-1-A-VXX-X
ET-x-xxxxX-Xxx-1-E-Vxx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-A-SXXXXXX
ET-X-XXXXX-XXX-1-E-SXXXXXX

sont conformes aux prescriptions des
directives européennes suivantes:

2014/30/EU Compatibilité électromagnétique

2014/34/EU Appareils et systemes de
protection a étre utilisés en atmospheres
explosibles

2011/65/EU Limitation de I'utilisation de
substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques

Normes harmonisées appliquées:
EN IEC 60079-0 :2018,

EN 60079-15 :2010,

EN 60079-31 :2014

EN 61000-6-2 :2005,

EN 61000-6-4 :2007+A1 :2011

Rapport d’essai du fabricant: 605895

Marquage:
& 113G ExnCIIC T4 Gc
& 113D Ex tb 11IC T130°C Dc

Temposonics GmbH & Co. KG, Auf dem Schuffel 9, DE-58513 Lidenscheid Tel.  +49-2351-9587-0 Fax  +49-2351-56491
info.de@temposonics.com - temposonics.com - Amtsgericht Iserlohn HRA 3314 - Personlich haftende Gesellschafterin: Temposonics und Verwaltungs
GmbH, Amtsgericht Iserlohn HRB 4044 Geschéftsfuhrer:  Dipl.-I Jorn Eike Schmidt, Craig Anthony Lampo USt-IdNr.: DE 125 802 421
Bankverbindung: HSBC  Trinkaus & Burkhardt AG, Di]sseldor[| Swift-BIC: TUBDDEDD IBAN: DE96 3003 0880 0013 6170 07



EU Declaration of Conformity

Temposonics declares as manufacturer in sole
responsibility that the position sensor type

Temposonics
ET-x-xxxxx-xxx-1-N-Axx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-N-VXxx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-N-SXXXXXX

comply with the regulations of the following
European Directives:

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU Restriction of the use of
hazardous substances in electrical and
electronic equipment

Applied harmonized standards:
EN 61000-6-2 :2005
EN 61000-6-4 :2007+A1 :2011

Luedenscheid, 2022-12-05

= ) J—/4w£7
Dr.-Ing. Eugen Da/l(;{off
Approvals Manager

Temposonics GmbH & Co. KG, Auf
info.de@temposonics.com - temposonics.com -
GmbH, Amtsgericht Iserlohn HRB 4044

Bankverbindung: HSBC  Trinkaus &  Burkhardt

dem
Amtsgericht Iserlohn HRA
Geschéftsfuhrer:

%€} Temposonics

EU Konformitatserklarung

Temposonics erklart als Hersteller in alleiniger
Verantwortung, dass der Positionssensor Typ

Temposonics
ET-x-xxxxx-xxx-1-N-Axx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-N-VXxx-x
ET-X-XXXXX-XXX-1-N-SXXXXXX

den Vorschriften folgender Europdischen
Richtlinien entsprechen:

2014/30/EU Elektromagnetische
Vertraglichkeit

2011/65/EU Beschrinkung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 61000-6-2 :2005
EN 61000-6-4 :2007+A1 :2011

DE-58513

3314 -

Jorn  Eike Schmidt,
Swift-BIC:  TUBDDEDD

Schiffel 9, Ludenscheid
Dipl.-Ing.

AG, Dusseldorf

Tel.
Personlich haftende Gesellschafterin: Temposonics und Verwaltungs
Craig Anthony Lampo

AN AMPHENOL COMPANY

EU22.011A
Déclaration UE de Conformité

Temposonics déclare en qualité de fabricant
sous sa seule responsabilité que les capteurs
de position de type

Temposonics

ET-x-xxxXX-XXX-1-N-Axx-Xx
ET-X-xXXXX-XXX-1-N-Vxx-Xx
ET-X-XXXXX-XXX-1-N-SXXXXXX

sont conformes aux prescriptions des
directives européennes suivantes:

2014/30/EU Compatibilité électromagnétique

2011/65/EU Limitation de I'utilisation de
substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques

Normes harmonisées appliquées:
EN 61000-6-2 :2005
EN 61000-6-4 :2007+A1 :2011

+49-2351-9587-0 Fax  +49-2351-56491
USt-1dNr.:

3003 0880

DE 125 802 421

IBAN:  DE96 0013 6170 07



QPS Evaluation Services Inc
Testing, Certification and Field Evaluation Body
Accredited in Canada, the USA, and Internationally

®

LR1346

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

(ISO TYPE 3 CERTIFICATION SYSTEM)
Issued to Temposonics GmbH & Co KG

Address Auf Dem Schiffel 9, Lidenscheid,
Germany, D-58513

Project Number LR1346-3

Product Linear Position Sensors

Model Number Tempsonics ® E-Series ET (see annex below for full model information)
Ratings/Markings see annex below for full marking information

Applicable Standards CSA C22.2 No. 60079-0:2015, CSA C22.2 No. 60079-15:2016, CSA
C22.2 No 60079-31:2015, CSA C22.2 No 61010-1:2012, CSA C22.2
94.2:2015
ANSI/ISA 12.12.01 (2015), ANSI/UL 61010-1 (2012), ANSI/UL 50E 2nd
Edition, ANSI/UL 60079-0 (2013), ANSI/UL 60079-31 (2015), ANSI/UL
2225 (2013)

Factory/Manufacturing Location Same as above

Statement of Compliance: The product(s) identified in this Certificate and described in the Report covered
under the above referenced project number have been investigated and found to be in compliance with the
relevant requirements of the above referenced standard(s). As such, they are eligible to bear the QPS
Certification Mark shown below, in accordance with the provisions of QPS’s Service Agreement.

c us

Y

CERTIFIED
ELECTRICAL SAFETY

Issued By: Dave Adams P.Eng.

Signature: 7 e Date: March 28, 2017

81 Kelfield St., Units 7-9, Toronto, ON M9W 5A3 Tel: 416-241-8857; Fax: 416-241-0682
www.gps.ca
QSD 34 Rev 04



QPS Evaluation Services Inc
Testing, Certification and Field Evaluation Body
Accredited in Canada, the USA, and Internationally

LR1346

Annex:

Product: Linear Position Sensors Tempsonics ® E-Series ET
Models: SSI Output, Analog & Digital Start/Stop

Model (output) Canada US

Analog Ex nC IIC T4 Gc Class I/IVIII Div 2 T4 ABCDFG
Ex tc IIIC T130°C Dc 1P66/68 Class I Zone 2 T4 1IC
-40°C <Ta<85°C Zone 22 AEx tc T4 ITIIC Dc
Type 4X -40°C <Ta<85°C, Type 4X

Digital Start/Stop ExnC IIC T4 Gc Class VIV/III Div 2 T4 ABCDFG
Ex tc IIIC T130°C Dc IP66/68 Class I Zone 2 T4 1IC
-40°C <Ta<105°C Zone 22 AEx tc T4 IIIC Dc
Type 4X -40°C <Ta<105°C, Type 4X

SSI Output Ex nC IIC T4 Gc Class I/IV/1II Div 2 T4 ABCDFG
Ex tc IIIC T130°C Dc IP66/68 Class I Zone 2 T4 1IC
-40°C <Ta<90°C Zone 22 AEx tc T4 IIIC Dc
Type 4X -40°C <Ta<90°C, Type 4X

*Models are differentiated by output signal type

Each model has its own designated ambient range and dust temperature limitation (see table).

The sensors are supplied with a permanently connected cable with a rated voltage of 24 (-15%, +20%) VDC and

a maximum current of 105 mA.

The equipment is intended for permanent field installation.

Model nomenclature below:

QSD 34

www.gps.ca

81 Kelfield St., Units 7-9, Toronto, ON  MOW 5A3 Tel: 416-241-8857; Fax: 416-241-0682

Rev 04




IECEX Certificate
of Conformity

—
.TM

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx CML 16.0125X Issue No: 1 Certificate history:
Issue No. 1 (2017-03-09)

Status: Current Page 1 of 4 Issue No. 0 (2017-02-23)
Date of Issue: 2017-03-09
Applicant: Temposonic's GmbH

Auf Dem Schiiffel 9

Ludenscheid

D-58513

Germany
Equipment: Linear Position Sensor Temposonics E-Series ET
Optional accessory:
Type of Protection: Sealed Device "nC", Protection by enclosure "tc”
Marking:

Ex nC IIC T4 Gc

Ex tc Il C T130°C Dc

Refer to Annex for further marking detail.

Approved for issue on behalf of the IECEx A Snowdon
Certification Body:

Position: Certification Officer
Signature:

(for printed version) A S LIV ("/lgm
¥h =22 2o

Date: March 9, 2017

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:
Certification Management Limited

Unit 1, Newport Business Park /"\
New Port Road "emie.
Ellesmere Port, CH65 4.2 N\ e

Himited

United Kingdom




ETATS-UNIS
Temposonics, LLC

I’Amérique & EPAC région

3001 Sheldon Drive

Cary, N.C. 27513

Téléphone: +1919677-0100
E-Mail: info.us@temposonics.com

ALLEMAGNE
Temposonics

Auf dem Schiiffel 9
58513 Liidenscheid

%€} Temposonics

AN AMPHENOL COMPANY

Capteur de position certifié ATEX

Document numéro:
551890 Révision B (FR) 02/2018

GmbH & Co. KG Téléphone: +49 2351 9587-0
EMEA région & I'lnde  E-Mail: info.de@temposonics.com ISO 9001 = =
: : C€ == &
ITALIE Téléphone: +39 030988 3819
Succursale E-Mail: info.it@temposonics.com —~
22 € @ L
FRANCE Téléphone: +336 14 060 728 H e SERTEED
Succursale E-Mail: info.fr@temposonics.com

GRANDE-BRETAGNE

Succursale

Téléphone: +44 7944 15 03 00
E-Mail: info.uk@temposonics.com

SCANDINAVIE

Succursale

Téléphone: +4670 29 91 281
E-Mail: info.sca@temposonics.com

CHINE

Succursale

Téléphone: +862124151000/2415 1001

E-Mail: info.cn@temposonics.com

JAPON

Succursale

Téléphone: +81 36416 1063
E-Mail: info.jp@temposonics.com

© 2023 Temposonics, LLC — tous droits réservés. Temposonics, LLC et Temposonics GmbH & Co. KG sont des filiales d’Amphenol Corporation. A I'exception des marques de tiers pour
lesquelles I'attribution est fournie ici, les noms de sociétés et les noms de produits utilisés dans ce document peuvent étre des marques déposées ou-des marques non déposées de Tempos-
onics, LLC ou Temposonics GmbH & Co. KG. Des informations détaillées sur la propriété de la marque sont disponibles sur www.temposonics.com/trademarkownership.





